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1. Infroduccién y objeto

Es objeto del presente Anejo la realizacion de un inventario de los servicios (lineas
eléctricas, lineas de telecomunicaciones, conducciones de gas, conducciones de
abastecimiento de agua, conducciones de saneamiento, etc.) existentes en el
entorno de cada una de las alternativas analizadas en el “Estudio Informativo
complementario de la nueva red ferroviaria en el Pais Vasco. Tramo:
Astigarraga-OiartzunLezo”, la deteccion de las posibles afecciones que
pudieran llegar a producirse en los mismos, y la definicion de una propuesta de

reposicion (de manera somera).

2. Descripcién general de los dmbitos y los ejes

El Estudio Informativo define tres alternativas:
. Alternativa Norte

. Alternativa Sur

. Alternativa Centro

Con motivo de los numerosos condicionantes a tener en cuenta a la hora de
proyectar el trazado se ha optado por describir las distintas soluciones

dividiéndolas por distintos ambitos en los que se incluyen los distintos ejes:
. Ambito Nudo de Astigarraga
, Acceso en Ancho Estandar/Mixto a San Sebastian
' Acceso en Ancho Ibérico a San Sebastian
, Variante Ferroviaria. PPKK 0+000 — 1+250
- Ambito Astigarraga — Oiartzun
, Variante Ferroviaria. PPKK 1+250 — 7+250
- Ambito Nudo de Oiartzun
, Variante Ferroviaria. PPKK 7+250 — Fin
, Ramal al Puerto de Pasajes

, Vias Modificadas Madrid — Hendaya

3. Trabaqjos desarrollados

En primer lugar, se han localizado, identificado y descrito los servicios existentes
en cada una de las zonas de estudio. Para ello se han utilizado los Planes
Generales de Ordenacién Urbana de los correspondientes ayuntamientos, asi
como informacion referente a otros proyectos realizados en la zona con
anterioridad. A continuacion, se ha analizado si algun servicio inventariado va a

resultar afectado por las actuaciones definidas en el Estudio Informativo.

Finalmente se han definido brevemente las soluciones para resolver las

afecciones previstas.

En el Anejo n° 18 “Coordinacién con Otros Organismos” se incluye la informacién
relativa a los contactos mantenidos con los organismos y empresas que tienen o

podrian tener alguna instalacion o infraestructura en las zonas de estudio.

En un apéndice del presente anejo se incluyen los donde se representa el estado

actual de los servicios existentes, sobre cartografia a escala 1/5000 (A3).

Por otra parte, se ha realizado una estimacion econOmica de las soluciones
planteadas en este anejo, utilizando macro precios actualizados, que se ha

incluido en el Documento n° 3 “Valoraciones”.

ESTUDIO INFORMATIVO COMPLEMENTARIO DE LA NUEVA RED FERROVIARIA EN EL PAIS VASCO. TRAMO: ASTIGARRAGA- OIARTZUN -LEZO



ANEJO N° 16. REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS
Pagina 2

3.1. Contactos con las Companias y Organismos afectados

Taly como se ha indicado anteriormente ello se han utilizado los Planes Generales
de Ordenacion Urbana de los correspondientes ayuntamientos, asi como
informacion referente a otros proyectos realizados en la zona en diferentes
proyectos. Los ayuntamientos cuyos servicios pueden verse afectados, y que, por

tanto, se ha tenido que consultar sus PGOUs son:
. Ayuntamiento de San Sebastian

. Ayuntamiento de Astigarraga

. Ayuntamiento de Errenteria.

. Ayuntamiento de Lezo

. Ayuntamiento de Oiartzun

Es preciso indicar que, en fases sucesivas, debera tratarse de completar y ampliar

la informacién ahora disponible.
3.2. Identificacién de los servicios afectados
Para la denominacién de los servicios inventariados se ha seguido el criterio que

a continuacion se explica.

Se nombran con el cédigo que le corresponda en funcion del tipo de servicio del
que se trate, seguido de una numeracion que representa el PK donde se

encuentra, de acuerdo con lo expresado en el cuadro siguiente:

TIPO DE SERVICIO CODIGO SERVICIO PK DE INTERFERENCIA
ELECTRICIDAD ELE
TELECOMUNICACIONES TCOM
GAS GAS
ABASTECIMIENTO ABA
SANEAMIENTO SAN SEGUN EL KILOMETRAJE EN SENTIDO
CRECIENTE DEL EJE DEL TRAZADO
RIEGO REG FERROVIARIO
OLEODUCTO OLE
ALUMBRADO ALU
TRAFICO TRF

OTROS OTR

Ademas, de cara a establecer una diferenciacion seguin el ambito de actuacion en

el que se ubica cada afeccion, se han afiadido los cédigos:

. NA, si se encuentra en la zona denominada nudo de Astigarraga.

. AN, si se encuentra en la zona correspondiente a la alternativa norte.
. AC, si se encuentra en la zona correspondiente a la alternativa centro.
. AS, si se encuentra en la zona correspondiente a la alternativa sur

. NO, si se encuentra en la zona denominada nudo de Oiartzun.

Para el presente estudio, la relacion de servicios existentes y su denominacion,
segun tipologias, puede consultarse mas adelante en las respectivas tablas
resumen dentro de los apartados n°® 3y 4.

En la carteleria incluida en los planos correspondientes del Documento N°2
“Planos” del Estudio Informativo, se emplea ésta misma codificacion para

identificar los servicios existentes.

4. Relacion de servicios existentes, sus afecciones y
reposiciones

Se enumeran codificados todos los servicios existentes detectados en el entorno
de las obras objeto del presente estudio, indicando si se van a ver afectados e

incluyendo una breve descripcidon de las reposiciones planteadas.
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Ambito Nudo de Qiartzun

AMBITO NUDO DE OIARTZUN

4.1. Electricidad 4113.
4.1.1. Alternativa Norte

TERMINO

ID SERVICIO EXISTENTE TITULAR MUNICIPAL

TIPOLOGIA REPOSICION

4111, Ambito Nudo de Astigarraga EJE VARIANTE DE MERCANGIAS
] CANALIZACION
AMBITO NUDO DE ASTIGARRAGA ELE-7+475-AN IBERDROLA OIARTZUN AEREA DE AT YT
ID SERVICIO EXISTENTE TITULAR Jgﬁl'\é:g& TIPOLOGIA REPOSICION EJE RAMAL AL PUERTO
- LINEA AEREA
£ ACCESO Y VASCA A SAN SEBASTIAN ELE-1+300-AN IBERDROLA _ OWRTZUN AEREA DE AT e Bl
EJE VIAS MODIFICADAS
EJE ACCESO CERCANIAS A SAN SEBASTIAN ] LINEA AEREA
ELE-630+700-AN* IBERDROLA OIARTZUN AEREA DE AT
- PARALELA
EJE VARIANTE DE MERCANCIAS

CANALIZACION

AEREA DE BT PARALELA

ELE-0+500/0+731 AN IBERDROLA SAN SEBASTIAN

4.1.2. Alternativa Centro

CANALIZACION

AEREA DE AT PARALELA 4.1.21.

ELE 0+900 AN IBERDROLA SAN SEBASTIAN

Ambito Nudo de Astigarraga

AMBITO NUDO DE ASTIGARRAGA

TERMINO
MUNICIPAL

TIPOLOGIA REPOSICION

EJE ACCESO Y VASCA A SAN SEBASTIAN

, ID SERVICIO EXISTENTE TITULAR
41.1.2. Ambito Astigarraga — Oiartzun o

EJE ACCESO CERCANIAS A SAN SEBASTIAN

AMBITO ASTIGARRAGA-OIARTZUN

EJE VARIANTE DE MERCANCIAS

TERMINO . .
ID SERVICIO EXISTENTE TITULAR MUNICIPAL TIPOLOGIA REPOSICION TR
CANALIZACIS ELE-0+500/0+930-AC IBERDROLA SAN SEBASTIAN AEREA DE BT PARALELA
ELE-1+135 AN IBERDROLA SAN SEBASTIAN AEREA DE MT
N PARALELA ANALIZACION
ELE-0+900-AC IBERDROLA SAN SEBASTIAN AEREA DE AT ¢ clo
CANALIZACIO PARALELA
ELE-2+250-AN IBERDROLA ASTIGARRAGA AEREA DE AT N PARALELA CANALIZAGION
ELE-1+050 AC IBERDROLA SAN SEBASTIAN AEREA DE MT
PARALELA
) . CANALIZACIO
ELE-5+780-AN IBERDROLA ERRENTERIA AEREA DE MT N PARALELA
, - CANALIZACIO P . .
ELE-5+870-AN IBERDROLA ERRENTERIA AEREADEMT | '\ pARALELA 4122 Ambito Astigarraga — Oiartzun
ELE-6+268-AN IBERDROLA ERRENTERIA AEREA DE AT L'E‘EF?AAL'ET/EA AMBITO ASTIGARRAGA-OIARTZUN
i . TERMINO . .
) . LINEA AEREA ID SERVICIO EXISTENTE TITULAR MUNICIPAL TIPOLOGIA REPOSICION
ELE-7+150-AN IBERDROLA ERRENTERIA AEREA DE AT
PARALELA
- LINEA AEREA
ELE-6+750-AS IBERDROLA OIARTZUN AEREA DE MT PARALELA
- LINEA AEREA
ELE-6+875-AS IBERDROLA OIARTZUN AEREA DE MT PARALELA
. LINEA AEREA
ELE-7+174-AS IBERDROLA OIARTZUN AEREA DE AT PARALELA
. LINEA AEREA
ELE-7+240-AS IBERDROLA OIARTZUN AEREA DE AT PARALELA
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4123.  Ambito Nudo de Oiartzun 4132.  Ambito Astigarraga - Oiartzun

i AMBITO ASTIGARRAGA-OIARTZUN
AMBITO NUDO DE OIARTZUN

ID SERVICIO TERMINO : <
EXISTENTE TITULAR MUNICIPAL TIPOLOGIA REPOSICION

TERMINO

ID SERVICIO EXISTENTE TITULAR TIPOLOGIA REPOSICION i i - LINEA AEREA
MUNICIPAL ELE-6+750-AS IBERDROLA OIARTZUN AEREA DE MT DA AR
EJE VARIANTE DE MERCANCIAS ELE-6+875-AS IBERDROLA OIARTZUN AEREA DE MT LA AEREA
LINEA AEREA ELE-7+174-AS IBERDROLA OIARTZUN AEREA DE AT "'PNAERAAﬁﬁEA
ELE-7+250-AC IBERDROLA OIARTZUN AEREA DE MT
PARALELA , ,
) LINEA AEREA
ELE-7+240-AS IBERDROLA OIARTZUN AEREA DE AT o AR

EJE RAMAL AL PUERTO

- LINEA AEREA P .
ELE-1+300-AC IBERDROLA OIARTZUN AEREA DE AT PARALELA 4133 Ambito Nudo de Oiartzun
) AMBITO NUDO DE OIARTZUN
EJE VIAS MODIFICADAS CERMING
ID SERVICIO EXISTENTE TITULAR MUNICIPAL TIPOLOGIA REPOSICION
ELE-630+700-AC* IBERDROLA OIARTZUN AEREA DE AT LINEA AEREA EJE VARIANTE DE MERCANCIAS
PARALELA NER
ELE-7+250-AS IBERDROLA OIARTZUN AEREA DE MT AEREA
PARALELA
EJE RAMAL AL PUERTO
4.1.3. Alternativa Sur ] LINEA
ELE-1+300-AS IBERDROLA OIARTZUN AEREA DE AT AEREA
- . PARALELA
4.1.31. Ambito Nudo de Astigarraga
) EJE VIAS MODIFICADAS
AMBITO NUDO DE ASTIGARRAGA
ID SERVICIO EXISTENTE TITULAR TERMINO TIPOLOGIA REPOSICION . LINEA
MUNICIPAL ELE-630+700-AS* IBERDROLA OIARTZUN AEREA DE AT AEREA
EJE ACCESO Y VASCA A SAN SEBASTIAN PARALELA

EJE ACCESO CERCANIAS A SAN SEBASTIAN

EJE VARIANTE DE MERCANCIAS

) . CANALIZACION
ELE-0+500/0+700 AS IBERDROLA SAN SEBASTIAN AEREA DE BT PARALELA
< : CANALIZACION
ELE-0+950-AS IBERDROLA SAN SEBASTIAN AEREA DE AT PARALELA
. . CANALIZACION
ELE-1+000-AS IBERDROLA SAN SEBASTIAN AEREA DE MT PARALELA
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4.2. Telecomunicaciones

4.2.1. Alternativa Norte

421.1.

ID SERVICIO EXISTENTE

Ambito Nudo de Astigarraga

AMBITO NUDO DE ASTIGARRAGA

TITULAR

TERMINO
MUNICIPAL

TIPOLOGIA

EJE ACCESO Y VASCA A SAN SEBASTIAN

REPOSICION

CANALIZACION

TCOM-0+743-AN - SAN SEBASTIAN AEREA PARALELA
EJE ACCESO CERCANIAS A SAN SEBASTIAN
TCOM-0+500-AN - SAN SEBASTIAN AEREA CANALIZACION

PARALELA

EJE VARIANTE DE MERCANCIAS

TCOM-1+180-AN

TELEFONICA

SAN SEBASTIAN

CANALIZACION

LOCALIZACION
-GEORRADAR

TCOM-1+188-AN

SAN SEBASTIAN

AEREA

CANALIZACION
PARALELA

421.2.

Ambito Astigarraga — Oiartzun

AMBITO ASTIGARRAGA-OIARTZUN

ID SERVICIO EXISTENTE TITULAR TERMINO MUNICIPAL TIPOLOGIA REPOSICION
. CANALIZACION
TCOM-2+316-AN EUSKATEL ASTIGARRAGA CANALIZACION PARALELA
. CANALIZACION
TCOM-2+344-AN EUSKATEL ASTIGARRAGA CANALIZACION PARALELA

4213.

Ambito Nudo de Qiartzun

AMBITO NUDO DE OIARTZUN

ID SERVICIO
EXISTENTE

TITULAR

TERMINO
MUNICIPAL

TIPOLOGIA

EJE VARIANTE DE MERCANCIAS

REPOSICION

, CANALIZACION
TCOM-7+615-AN - OIARTZUN AEREA ALIZACIC
TCOM-9+793-AN - LEZO CANALIZACION | -OCALIZACION -

GEORRADAR

EJE

RAMAL AL PUERTO

TCOM-0+489-AN

OIARTZUN

AEREA

CANALIZACION
PARALELA

TCOM-1+330-AN

OIARTZUN

CANALIZACION

LOCALIZACION -
GEORRADAR

EJE VIAS MODIFICADAS

TCOM-630+820-AN*

OIARTZUN

CANALIZACION

LOCALIZACION -
GEORRADAR

TCOM-632+067-AN*

LEZO

CANALIZACION

LOCALIZACION -
GEORRADAR

4.2.2. Alternativa Centro

4221.

ID SERVICIO EXISTENTE

Ambito Nudo de Astigarraga

AMBITO NUDO DE ASTIGARRAGA

TITULAR

TERMINO
MUNICIPAL

EJE ACCESO Y VASCA A SAN SEBASTIAN

TIPOLOGIA

REPOSICION

TCOM-0+743-AN

SAN SEBASTIAN

AEREA

CANALIZACION
PARALELA

EJE ACCESO CERCANIAS A SAN SEBASTIAN

TCOM-0+500-AN

SAN SEBASTIAN

AEREA

CANALIZACION
PARALELA

EJE VARIANTE DE MERCANCIAS

LOCALIZACION

TCOM-1+081-AC TELEFONICA SAN SEBASTIAN CANALIZACION - GEORRADAR
z . CANALIZACION

TCOM-1+088-AC - SAN SEBASTIAN AEREA PARALELA
. CANALIZACION

TCOM-1+967-AC EUSKATEL ASTIGARRAGA AEREA PARALELA
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4222.  Ambito Astigarraga - Oiartzun

Segun la informacién obtenida, dentro del &rea de afeccion del ambito de

Astigarraga-Oiartzun no existe ninguna conduccion de gas que pudiera verse

afectada.

4223, Ambito Nudo de Qiartzun

ID SERVICIO EXISTENTE

AMBITO NUDO DE OIARTZUN

TITULAR

TERMINO
MUNICIPAL

EJE VARIANTE DE MERCANCIAS

TIPOLOGIA

REPOSICION

TCOM-9+793-AC

LEZO

CANALIZACION

LOCALIZACION
-GEORRADAR

EJE RAMAL AL PUERTO

TCOM-0+489-AC

OIARTZUN

AEREA

CANALIZACION
PARALELA

TCOM-1+330-AC

OIARTZUN

CANALIZACION

LOCALIZACION
-GEORRADAR

EJE VIAS MODIFICADAS

TCOM-630+820-AC*

OIARTZUN

CANALIZACION

LOCALIZACION
-GEORRADAR

TCOM-632+067-AC*

LEZO

CANALIZACION

LOCALIZACION
-GEORRADAR

4.2.3. Alternativa Sur
4231.  Ambito Nudo de Astigarraga

ID SERVICIO EXISTENTE

AMBITO NUDO DE ASTIGARRAGA

TITULAR

TERMINO
MUNICIPAL

TIPOLOGIA REPOSICION

EJE ACCESO Y VASCA A SAN SEBASTIAN

CANALIZACION

TCOM-0+743-AN SAN SEBASTIAN AEREA PARALELA
EJE ACCESO CERCANIAS A SAN SEBASTIAN
TCOM-0+500-AN SAN SEBASTIAN AEREA CANALIZACION

PARALELA

EJE VARIANTE DE MERCANCIAS

TCOM-1+038-AS1

TELEFONICA

SAN SEBASTIAN

CANALIZACION

LOCALIZACION
-GEORRADAR

TCOM-1+041-AS1

SAN SEBASTIAN

AEREA

CANALIZACION
PARALELA

4232.  Ambito Astigarraga - Oiartzun
Segun la informacién obtenida, dentro del area de afeccion del ambito de
Astigarraga-Oiartzun no existe ninguna conduccion de gas que pudiera verse

afectada.

42323, Ambito Nudo de Qiartzun

AMBITO NUDO DE OIARTZUN
TERMINO

MUNICIPAL REPOSICION

TIPOLOGIA

ID SERVICIO EXISTENTE TITULAR
EJE VARIANTE DE MERCANCIAS

LOCALIZACION

CANALIZACION -GEORRADAR

TCOM-9+793-AC - LEZO

EJE RAMAL AL PUERTO

CANALIZACION

TCOM-0+489-AC - OIARTZUN AEREA PARALELA

LOCALIZACION

CANALIZACION -GEORRADAR

TCOM-1+330-AC - OIARTZUN

EJE VIAS MODIFICADAS

LOCALIZACION

TCOM-630+820-AC* OIARTZUN CANALIZACION - GEORRADAR
. LOCALIZACION
- - * -
TCOM-632+067-AC LEZO CANALIZACION - GEORRADAR
4.3. Gas

4.3.1. Alternativa Norte
4311.  Ambito Nudo de Astigarraga

AMBITO NUDO DE ASTIGARRAGA

TIPOLOGIA REPOSICION

TERMINO MUNICIPAL

ID SERVICIO EXISTENTE TITULAR

EJE ACCESO Y VASCA A SAN SEBASTIAN

EJE ACCESO CERCANIAS A SAN SEBASTIAN

EJE VARIANTE DE MERCANCIAS

CARACTERISTICAS | LOCALIZACION

SAN SEBASTIAN DESCONOCIDAS | -GEORRADAR

GAS-1+181-AN NATURGAS

43.1.2. Ambito Astigarraga — Oiartzun
Segun la informacion obtenida, dentro del area de afeccion del ambito de
Astigarraga-Oiartzun no existe ninguna conduccién de gas que pudiera verse

afectada.
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43.13.  Ambito Nudo de Qiartzun

4322.  Ambito Astigarraga - Oiartzun

AMBITO ASTIGARRAGA-OIARTZUN

AMBITO NUDO DE OIARTZUN
ID SERVICIO EXISTENTE TITULAR TERMINO MUNICIPAL TIPOLOGIA REPOSICION ID SERVICIO EXISTENTE TITULAR TERMINO MUNICIPAL TIPOLOGIA REPOSICION
EJE VARIANTE DE MERCANCIAS :
: LOCALIZACION
' GAS-4+310-SE-C-3.7 ENAGAS ERRENTERIA @400 GEORRADAR
. LOCALIZACION
GAS-7+429-AN ENAGAS OIARTZUN @16" 72 BAR GEORRADAR
LOCALIZACION
GAS-7+496-AN ENAGAS OIARTZUN ?16" 72 BAR L .
-GEORRADAR 4.3.2.3. Ambito Nudo de Oiartzun
LOCALIZACION AMBITO NUDO DE OIARTZUN
GAS-7+600-AN ENAGAS OIARTZUN 016" 72 BAR -GEORRADAR ID SERVICIO EXISTENTE TITULAR TERMINO MUNICIPAL TIPOLOGIA \ REPOSICION
EJE VARIANTE DE MERCANCIAS
PARALELA A CARACTERISTICAS | LOCALIZACION
GAS-7+725-AN ENAGAS OIARTZUN @16" 72 BAR LA TRAZA DE N }
A poaton GAS-9+230-AC NORTEGAS OIARTZUN DESCONOCIDAS | .GEORRADAR
PARALELA A CARACTERISTICAS | LOCALIZACION
GAS-8+156-AN ENAGAS OIARTZUN 16" 72 BAR LA TRAZA DE N }
0 ity GAS-9+680-AC NORTEGAS LEZO DESCONOCIDAS | -GEORRADAR
i i CARACTERISTICAS | LOCALIZACION EJE RAMAL AL PUERTO
GAS-9+789-AN NORTEGAS OIARTZUN DESCONOCIDAS | -GEORRADAR
CARACTERISTICAS | LOCALIZACION EJE VIAS MODIFICADAS
GAS-10+241-AN NORTEGAS LEZO DESCONOCIDAS | -GEORRADAR
CARACTERISTICAS | LOCALIZACION
EJE RAMAL AL PUERTO GAS-632+060-AC NORTEGAS OIARTZUN DESCONOCIDAS _GEORRADAR
EJE VIAS MODIFICADAS - -
GAS-6324525-AC NORTEGAS LEZO CARACTERISTICAS | LOCALIZACION
GAS-632+060-AN NORTEGAS OIARTZUN CARACTERISTICAS | LOCALIZACION DESCONOCIDAS | “CEORRADAR
DESCONOCIDAS | -GEORRADAR
CARACTERISTICAS | LOCALIZACION
GAS-632+525-AN NORTEGAS LEZO DESCONOGIDAS | -GEORRADAR 4.3.3. Alternativa Sur
43.3.1. Ambito Nudo de Astigarraga

AMBITO NUDO DE ASTIGARRAGA

ID
TERMINO MUNICIPAL TIPOLOGIA REPOSICION

SERVICIO TITULAR

4.3.2. Alternativa Centro
EXISTENTE

43.21. Ambito Nudo de Astigarraga

EJE ACCESO Y VASCA A SAN SEBASTIAN

EJE ACCESO CERCANIAS A SAN SEBASTIAN

AMBITO NUDO DE ASTIGARRAGA
EJE VARIANTE DE MERCANCIAS

TIPOLOGIA REPOSICION

TITULAR TERMINO MUNICIPAL

ID SERVICIO EXISTENTE
0 CARACTERISTICAS | CONDUCCION
NATURGAS SAN SEBASTIAN DESCONOCIDAS PARALELA

GAS-1+039-AS

EJE ACCESO Y VASCA A SAN SEBASTIAN

EJE ACCESO CERCANIAS A SAN SEBASTIAN

EJE VARIANTE DE MERCANCIAS

CARACTERISTICAS | LOCALIZACION

NATURGAS SAN SEBASTIAN DESCONOCIDAS | -GEORRADAR

GAS-1+083-AC
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4332.  Ambito Astigarraga - Oiartzun

AMBITO ASTIGARRAGA-OIARTZUN

ID SERVICIO EXISTENTE TITULAR

GAS-4+215-SE-S-3.9-AS1 ENAGAS ERRENTERIA

TERMINO MUNICIPAL

@ 400

TIPOLOGIA

REPOSICION

LOCALIZACION
-GEORRADAR

ID SERVICIO EXISTENTE

AMBITO NUDO DE+B4:F13 ASTIGARRAGA

TITULAR

TERMINO
MUNICIPAL

TIPOLOGIA

REPOSICION

CONDUCCION @<=

43323, Ambito Nudo de Qiartzun

AMBITO NUDO DE OIARTZUN

ID SERVICIO EXISTENTE TITULAR

TERMINO MUNICIPAL

EJE VARIANTE DE MERCANCIAS

TIPOLOGIA

REPOSICION

: 200 mm CON
AYTO SAN SAN CARACTERISTICAS
ABA-1+855-AN p . CRUCE BAJO FFCC
SEBASTIAN SEBASTIAN DESCONOCIDAS ENVAINADO
MEDIANTE HINCA
CONDUCCION @<
: 200 mm CON
AYTO SAN SAN CARACTERISTICAS
ABA-1+870-AN SEBASTIAN SEBASTIAN DESCONOCIDAS CRUE(,:\R%\]]ED';FCC

MEDIANTE HINCA

EJE ACCESO CERCANIAS A SAN SEBASTIAN

CONDUCCION @<=

GAS-9+230-AS NORTEGAS OIARTZUN

CARACTERISTICAS | LOCALIZACION
DESCONOCIDAS

-GEORRADAR

: 200 mm CON
AYTO SAN SAN CARACTERISTICAS
ABA-1+093-NA p . CRUCE BAJO FFCC
SEBASTIAN SEBASTIAN DESCONOCIDAS ENVAINADO
MEDIANTE HINCA
CONDUCCION @<
HORMIGON CON 200 mm CON
ABA-1+100-NA A(EHQE&EL SEB?AASNI'I AN CAMISA DE CHAPA | CRUCE BAJO FFCC
#1000 ENVAINADO

MEDIANTE HINCA

EJE VARIANTE DE MERCANCIAS

GAS-9+680-AS NORTEGAS LEZO

CARACTERISTICAS | LOCALIZACION
DESCONOCIDAS

-GEORRADAR

EJE RAMAL AL PUERTO

EJE VIAS MODIFICADAS

GAS-632+060-AS NORTEGAS OIARTZUN

CARACTERISTICAS | LOCALIZACION
DESCONOCIDAS

-GEORRADAR

GAS-632+525-AS NORTEGAS LEZO

CARACTERISTICAS | LOCALIZACION
DESCONOCIDAS

-GEORRADAR

4.4. Abastecimiento
4.4.1. Alternativa Norte

4411.  Ambito Nudo de Astigarraga

AMBITO NUDO DE+B4:F13 ASTIGARRAGA

TERMINO

ID SERVICIO EXISTENTE MUNICIPAL

TITULAR

TIPOLOGIA

REPOSICION

EJE ACCESO Y VASCA A SAN SEBASTIAN
CONDUCCION @<
; 200 mm CON
AYTO SAN SAN CARACTERISTICAS
ABA-1+343-AN y . CRUCE BAJO FFCC
SEBASTIAN SEBASTIAN DESCONOCIDAS ENVAINADO
MEDIANTE HINCA
] CONDUCCION @<
HORMIGON CON 200 mm CON
ABA-1+350-AN A%ﬁgBDEEL SEBSAAsNﬂ AN | CAMISA DE CHAPA | CRUCE BAJO FFCC
@1000 ENVAINADO
MEDIANTE HINCA

i CONDUCCION
AYTO SAN SAN CARACTERISTICAS
ABA-0+635-AN SEBASTIAN SEBASTIAN | DESCONOCIDAS | PARALELA@=200
ABA-14013 AN AYTO SAN SAN CARACTERISTICAS | LOCALIZACION -
SEBASTIAN SEBASTIAN DESCONOCIDAS GEORRADAR
HORMIGON CON -
AGUAS DEL SAN LOCALIZACION -
ABA-1+150-AN ANARBE SEBASTIAN | CAMISA DE CHAPA GEORRADAR
21000
ABA-1+180-AN AYTO SAN SAN CARACTERISTICAS | LOCALIZACION -
SEBASTIAN SEBASTIAN DESCONOCIDAS GEORRADAR
ABA-1+186-AN AYTO SAN SAN CARACTERISTICAS |  LOCALIZACION -
SEBASTIAN SEBASTIAN DESCONOCIDAS GEORRADAR

441.2. Ambito Astigarraga — Oiartzun
AMBITO ASTIGARRAGA-OIARTZUN
TERMINO . .
ID SERVICIO EXISTENTE TITULAR MUNICIPAL TIPOLOGIA REPOSICION
AYTO SAN " CARACTERISTICAS LOCALIZACION -
ABA-1+256-AN SEBASTIAN SAN SEBASTIAN DESCONOCIDAS GEORRADAR
, CONDUCCION
CARACTERISTICAS
ABA-2+311-AN ASTIGARRAGA DESCONOCIDAS PARALELA @ <
200 mm
CONDUCCION
CARACTERISTICAS PARALELA @ <
ABA-2+327-AN ASTIGARRAGA DESCONOCIDAS 200 mm
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4413.

Ambito Nudo de Oiartzun

AMBITO NUDO DE OIARTZUN

ID SERVICIO EXISTENTE TITULAR

TERMINO
MUNICIPAL

TIPOLOGIA

EJE VARIANTE DE MERCANCIAS

REPOSICION

CARACTERISTICAS

LOCALIZACION -

ID SERVICIO
EXISTENTE

ABA-1+870-AC

AMBITO NUDO DE ASTIGARRAGA

TITULAR

AYTO SAN
SEBASTIAN

TERMINO
MUNICIPAL

SAN
SEBASTIAN

TIPOLOGIA

CARACTERISTICAS
DESCONOCIDAS

REPOSICION

CONDUCCION @<= 200
mm CON CRUCE
BAJO FFCC
ENVAINADO
MEDIANTE HINCA

EJE ACCESO CERCANIAS A SAN

SEBASTIAN

CONDUCCION @< 200
mm CON CRUCE

AYTO SAN SAN CARACTERISTICAS
ABA-1+093-AC A ; BAJO FFCC
SEBASTIAN SEBASTIAN DESCONOCIDAS ENVAINADO
MEDIANTE HINCA
CONDUCCION @< 200
; SAN HORMIGON CON mm CON CRUCE
ABA-1+100-AC AGUAS DELANARBE | orpooqisy | CAMISA DE CHAPA BAJO FFCC
©1000 ENVAINADO

MEDIANTE HINCA

EJE VARIANTE DE MERCANCIAS

DESCONOCIDAS

ABA-T+377-AN OIARTZUN DESCONOCIDAS GEORRADAR
CONDUCCION
) PARALELA 200 < @
ABA-9+507-AN OIARTZUN cggéggﬁgggiés <400 mm
ENCAMISADA BAJO
FFCC
¢ CONDUCCION
CARACTERISTICAS
ABA-9+793-AN LEZO aiaARiica PARALErIn_ﬁI @ < 200
EJE RAMAL AL PUERTO
CONDUCCION
) PARALELA 200 < @
ABA-0+456-AN OIARTZUN ngéggi%'ggiés <400 mm
ENCAMISADA BAJO
FFCC
CARACTERISTICAS | LOCALIZACION -
ABA-0+540-AN OIARTZUN DESCONOCIDAS GEORRADAR
ABAL+135AN OARTZUN | CARACTERISTICAS |  LOCALIZACION -

GEORRADAR

) CONDUCCION
AYTO SAN SAN CARACTERISTICAS
ABA-0+635-AC SEBASTIAN SEBASTIAN | DESCONOCIDAS PARALEn';{; @ <200
ABA-1+079-AC AYTO SAN SAN CARACTERISTICAS |  LOCALIZACION -
SEBASTIAN SEBASTIAN | DESCONOCIDAS GEORRADAR
) CONDUCCION
AYTO SAN SAN CARACTERISTICAS
ABA-1+150-AC SEBASTIAN SEBASTIAN | DESCONOCIDAS PARALEﬂhﬁq 2 =200

EJE VIAS MODIFICADAS

CARACTERISTICAS

LOCALIZACION -

mAY OIARTZUN DESCONOCIDAS GEORRADAR
) CONDUCCION
CARACTERISTICAS
ABA-632+058-AN OIARTZUN R R anos PARALErIn_,; @ < 200

4.4.2. Alternativa Centro
4421.

Ambito Nudo de Astigarraga

AMBITO NUDO DE ASTIGARRAGA

ID SERVICIO

EXISTENTE TITULAR

TERMINO
MUNICIPAL

TIPOLOGIA

EJE ACCESO Y VASCA A SAN SEBASTIAN

REPOSICION

DESCONOCIDAS

4422.  Ambito Astigarraga - Oiartzun
AMBITO ASTIGARRAGA-OIARTZUN
'EXSI?%/,'\ICT'EO TITULAR JE,\'TI'\C’"IE(A)L TIPOLOGIA REPOSICION
ABA-2+059-AC asTIcARRAGA | CACACTTTTIEAS | o ARRLELA 6 < 500 mm
ABA24530-AC asTioarraca | GRECTEREITES | oA
ABA-6+330-AC omrTzun | ORISR | EomaAR
ABA-6+975-AC ORTZUN | O TS IOR” | PARALELA < 200 mm
ABAT+030-AC ORTZUN | O T IORa” | PARALELA < 200 mm
ABA-T+035-AC OIARTZUN | CARACTERISTICAS CONDUCCION

PARALELA @ < 200 mm

CONDUCCION @< 200
ABAL+343AC AYTO SAN SAN CARACTERISTICAS mmB(A:JOONFCF%LéCE
SEBASTIAN SEBASTIAN DESCONOCIDAS ENVAINADO
MEDIANTE HINCA
CONDUCCION @< 200
5 SAN HORMIGON CON mm CON CRUCE
ABA-1+350-AC AGUAS DEL ANARBE | gondtizy | CAMISA DE CHAPA BAJO FFCC
1000 ENVAINADO
MEDIANTE HINCA
CONDUCCION @< 200
ABA1+855.NA AYTO SAN SAN CARACTERISTICAS m”ég%NF%Fé%CE
SEBASTIAN SEBASTIAN DESCONOCIDAS ENVAINADO
MEDIANTE HINCA
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AMBITO NUDO DE OIARTZUN ID SERVICIO TITULAR TERMINO TIPOLOGIA REPOSICION
D SERVICIO TERMING EXISTENTE MUNICIPAL
TITULAR TIPOLOGIA REPOSICION CONDUCCION @<
EJE VARIANTE DE MERCANCIAS ABA-1+855-AS AYTO SAN SAN CARACTERISTICAS BAJO FECC
SEBASTIAN SEBASTIAN DESCONOCIDAS
ENVAINADO
CARACTERISTICAS | LOCALIZACION - MEDIANTE HINCA
ABA-7+833-AC OIARTZUN DESCONOCIDAS GEORRADAR CONDUCCION @<
ABAL4870AS AYTO SAN SAN | CARACTERIsTICAS | 2%° ”ELZ‘J%OFNFgEUCE
CONDUCCION SEBASTIAN SEBASTIAN DESCONOCIDAS ENVAINADG
] PARALELA 200 < @ <
ABA-8+950-AC OIARTZUN | CARACTERISTICAS 400mm ' . MEDIANTE HINCA
DESCONOCIDAS EJE ACCESO CERCANIAS A SAN SEBASTIAN
ENCAMISADA BAJO NS
FRCC CONDUCCION @<
ABALL+093.NA AYTO SAN SAN | CARACTERIsTICAs | 200 M SON TRUCE
; CONDUCCION SEBASTIAN SEBASTIAN DESCONOCIDAS
ABA-9+235-AC OIARTZUN | CARACTERISTICAS | oppa| ELA @ < 200 ENVAINADO
DESCONOCIDAS = MEDIANTE HINCA
mm ] CONDUCCION @<
EJE RAMAL AL PUERTO . SAN HORMIGON CON 200 mm CON CRUCE
ABA-1+100-NA AGUAS DEL ANARBE | ¢roacTiay | CAMISA DE CHAPA BAJO FFCC
CONDUCCION #1000 ENVAINADO
] PARALELA 200 <@ < MEDIANTE HINCA
ABA-0+456-AC OIARTZUN CQEQ&T)E‘FSSITS%S 400 mm EJE VARIANTE DE MERCANCIAS
ENCAMISADA BAJO ] 8
FFCC ABA-0+635-AS AYTO SAN SAN CARACTERISTICAS PA%?ANLEIEJE gggoo
SEBASTIAN SEBASTIAN DESCONOCIDAS i
: . ] CONDUCCION
CARACTERISTICAS | LOCALIZACION - AYTO SAN SAN CARACTERISTICAS
ABA-0+540-AC OIARTZUN | “hESCONOCIDAS GEORRADAR ABA-1+043-AS SEBASTIAN SEBASTIAN | DESCONOCIDAS PARALEn';ﬁ; @< 200
CONDUCCION
) ) ] PARALELA 200 < @ <
CARACTERISTICAS | LOCALIZACION - AYTO SAN SAN CARACTERISTICAS
ABA-1+135-AC OIARTZUN DESCONOCIDAS GEORRADAR ABA-1+093-AS SEBASTIAN SEBASTIAN DESCONOCIDAS | 400 ”E";’:J%OF'\I‘:gEUCE
- ENCAMISADA
EJE VIAS MODIFICADAS
CARACTERISTICAS LOCALIZACION -
ABA-630+860-AC OIARTZUN | “pESCONOCIDAS GEORRADAR . _ _
443.2. Ambito Astigarraga — Oiartzun
. CONDUCCION
ABA-632+058-AC OIARTZUN Cégg\ggﬁgggiés PARALELA @ < 200 AMBITO ASTIGARRAGA-OIARTZUN
mm z
ID SERVICIO TERMINO ] .
EXISTENTE TITULAR MUNICIPAL TIPOLOGIA REPOSICION
ABA-0+635-AS AYTO SAN SAN CARACTERISTICAS CONDUCCION
. SEBASTIAN SEBASTIAN DESCONOCIDAS | PARALELA @ < 200 mm
4.4.3. Alternativa Sur
_— ) ABA-14043-AS AYTO SAN SAN CARACTERISTICAS CONDUCCION
443.1. Ambito Nudo de Astigarraga SEBASTIAN SEBASTIAN | DESCONOCIDAS | PARALELA @ <200 mm
) CONDUCCION
AMBITO NUDO DE ASTIGARRAGA AYTO SAN SAN CARACTERISTICAS | PARALELA 200 <@ <

ABA-1+093-AS 400 mm CON CRUCE

- IDSERVICIO . TERMINO | ‘ - - SEBASTIAN SEBASTIAN DESCONOCIDAS BAJO FFCG
TITULAR TIPOLOGIA REPOSICION
EXISTENTE MUNICIPAL ] ENCAMISADA
EJE ACCESO Y VASCA A SAN SEBASTIAN
CONDUCCION @< CARACTERISTICAS LOCALIZACION -
) 200 mm CON CRUCE ABA-6+830-AS OIARTZUN | " hESCONOCIDAS GEORRADAR
ABA-L+343-AS AYTO SAN SAN CARACTERISTICAS BAJO FEGC
SEBASTIAN SEBASTIAN DESCONOCIDAS ENVAINADO - -
MEDIANTE. HINGA ABA-G+975.AS OIARTZUN | CARACTERISTICAS CONDUCCION
DESCONOCIDAS | PARALELA @ < 200 mm

CONDUCCION @<
HORMIGON CON 200 mm CON CRUCE

- SAN ] ]
ABA-1+350-AS AGUAS DEL ANARBE . CAMISA DE CHAPA BAJO FFCC X ) CARACTERISTICAS CONDUCCION
SEBASTIAN 1000 ENVAINADO ABA-7+030-AS OIARTZUN | "hESCONOCIDAS | PARALELA @ < 200 mm
MEDIANTE HINCA
CARACTERISTICAS CONDUCCION
ABA-7+035-AS OIARTZUN | "HESCONOCIDAS | PARALELA @ < 200 mm
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4433.  Ambito Nudo de Qiartzun

AMBITO NUDO DE OIARTZUN

ID SERVICIO TERMINO :
EXISTENTE TITULAR MUNICIPAL TIPOLOGIA

EJE VARIANTE DE MERCANCIAS

REPOSICION

4512.  Ambito Astigarraga - Oiartzun

AMBITO ASTIGARRAGA-OIARTZUN

ID SERVICIO TERMINO ) .
EXISTENTE TITULAR MUNICIPAL TIPOLOGIA REPOSICION
CARACTERISTICAS LOCALIZACION -
SAN-2+318-AN ASTIGARRAGA | SZ < C SN OCIDAS GEORRADAR
: CARACTERISTICAS LOCALIZACION -
SAN-6+130-AN ERRENTERIA | bEsconoCIDAS GEORRADAR

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS LOCALIZACION -
ABA-T+833-AS OIARTZUN DESCONOCIDAS GEORRADAR
CONDUCCION
CARACTERISTICAS | PARALELA 200 <@ <
ABA-8+950-AS OIARTZUN | "HESCONOCIDAS | 400 mm ENCAMISADA
BAJO FFCC
; CONDUCCION
CARACTERISTICAS
ABA-9+235-AS OIARTZUN DESCONOGIDAS PARALEHI;Q @ < 200
EJE RAMAL AL PUERTO
CONDUCCION

PARALELA 200 <@ <

DESCONOCIDAS

ABA-0+456-AS OIARTZUN DESCONOCIDAS | 400 mm ENCAMISADA
BAJO FFCC
CARACTERISTICAS LOCALIZACION -
ABA-0+540-AS OIARTZUN | " HESCONOCIDAS GEORRADAR
ABA-14135-AS OIARTZUN | CARACTERISTICAS LOCALIZACION -

GEORRADAR

EJE VIAS MODIFICADAS

CARACTERISTICAS

LOCALIZACION -

ABA-630+860-AS OIARTZUN DESCONOCIDAS GEORRADAR
. CONDUCCION
CARACTERISTICAS
ABA-632+058-AS OIARTZUN DESCONOGIDAS PARALEnI;,rAI; @ < 200

4.5. Saneamiento
4.5.1. Alternativa Norte
4511.  Ambito Nudo de Astigarraga

AMBITO NUDO DE ASTIGARRAGA

ID SERVICIO TERMINO :
EXISTENTE TITULAR MUNICIPAL TIPOLOGIA

EJE ACCESO Y VASCA A SAN SEBASTIAN

REPOSICION

EJE ACCESO CERCANIAS A SAN SEBASTIAN

EJE VARIANTE DE MERCANCIAS

AYTO SAN SAN CARACTERISTICAS

SAN-1+180-AN SEBASTIAN SEBASTIAN | DESCONOCIDAS

LOCALIZACION -
GEORRADAR

4513. Ambito Nudo de Qiartzun

AMBITO NUDO DE OIARTZUN

ID SERVICIO TERMINO . .
EXISTENTE TITULAR MUNICIPAL TIPOLOGIA REPOSICION

EJE VARIANTE DE MERCANCIAS

" CONDUCCION

SAN-7+380-AN OIARTZUN CARACTERISTICAS | b RAIELA 400 < @ <

DESCONOCIDAS

600 mm

@ <600 mm <
SAN-9+795-AN OIARTZUN COLECTOR DE éggé'g{féﬂ{o'\' ;

LINTZIRIN

EJE RAMAL AL PUERTO

@ <600 mm 4
SAN-14050-AN OIARTZUN | COLECTOR DE éggé;fé%o'\' ;

LINTZIRIN

EJE VIAS MODIFICADAS

@ <600 mm LOCALIZACION -
SAN-630+950-AN OIARTZUN | COLECTOR DE GEORRADAR

LINTZIRIN

@ <600 mm -
SAN-632+061-AN OIARTZUN COLECTOR DE LOCALIZACION -

LINTZIRIN GEORRADAR

4.5.2. Alternativa Centro
4521.  Ambito Nudo de Astigarraga

AMBITO NUDO DE ASTIGARRAGA

ID SERVICIO TERMINO N -
EXISTENTE TITULAR MUNICIPAL TIPOLOGIA REPOSICION

EJE ACCESO Y VASCA A SAN SEBASTIAN

EJE ACCESO CERCANIAS A SAN SEBASTIAN

EJE VARIANTE DE MERCANCIAS

AYTO SAN SAN CARACTERISTICAS LOCALIZACION -

SAN-1+080-AC SEBASTIAN SEBASTIAN | DESCONOCIDAS GEORRADAR
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4522.  Ambito Astigarraga - Oiartzun 4532.  Ambito Astigarraga - Oiartzun

AMBITO ASTIGARRAGA-OIARTZUN

TERMINO .
ID SERVICIO EXISTENTE TITULAR MUNICIPAL TIPOLOGIA

AMBITO ASTIGARRAGA-OIARTZUN

ID SERVICIO TERMINO REPOSICION

EXISTENTE

CARACTERISTICAS

TITULAR MUNICIPAL TIPOLOGIA REPOSICION

LOCALIZACION -

SAN-6+959-AC OIARTZUN DESCONOCIDAS GEORRADAR
CARACTERISTICAS LOCALIZACION -
SAN-7+000-AC OIARTZUN DESCONOCIDAS GEORRADAR

4523, Ambito Nudo de Qiartzun

ID SERVICIO
EXISTENTE

AMBITO NUDO DE OIARTZUN

REPOSICION

TERMINO .
TITULAR MUNICIPAL TIPOLOGIA

EJE VARIANTE DE MERCANCIAS

SAN-9+226-AC

@ <600 mm
OIARTZUN COLECTOR DE
LINTZIRIN

LOCALIZACION -
GEORRADAR

EJE RAMAL AL PUERTO

SAN-1+050-AC

@ <600 mm
OIARTZUN COLECTOR DE
LINTZIRIN

LOCALIZACION -
GEORRADAR

EJE VIAS MODIFICADAS

@ <600 mm LOCALIZACION -
SAN-630+950-AC OIARTZUN | COLECTOR DE GEORRADAR

LINTZIRIN

@ <600 mm 4
SAN-632+061-AC OIARTZUN | COLECTOR DE LOCALIZACION -

LINTZIRIN GEORRADAR

4.5.3. Alternativa Sur

4531.  Ambito Nudo de Astigarraga

ID SERVICIO
EXISTENTE

AMBITO NUDO DE ASTIGARRAGA

TERMINO

MUNICIPAL TIPOLOGIA

REPOSICION

TITULAR

EJE ACCESO Y VASCA A SAN SEBASTIAN

EJE ACCESO CERCANIAS A SAN SEBASTIAN

EJE VARIANTE DE MERCANCIAS

SAN-1+040-AS

CARACTERISTICAS
DESCONOCIDAS

AYTO SAN SAN
SEBASTIAN SEBASTIAN

LOCALIZACION -
GEORRADAR

SAN-1+900-SE-S-1.9-AS

ASTIGARRAG CARACTERISTICAS
A DESCONOCIDAS

LOCALIZACION -
GEORRADAR

SAN-6+959-AS

CARACTERISTICAS

OIARTZUN DESCONOCIDAS

LOCALIZACION -
GEORRADAR

SAN-7+000-AS

CARACTERISTICAS

OIARTZUN DESCONOCIDAS

LOCALIZACION -
GEORRADAR

453.3.  Ambito Nudo de Qiartzun

AMBITO NUDO DE OIARTZUN

ID SERVICIO TERMINO ¢
EXISTENTE TITULAR MUNICIPAL TIPOLOGIA

EJE VARIANTE DE MERCANCIAS

REPOSICION

SAN-9+226-AS

@ <600 mm
OIARTZUN COLECTOR DE
LINTZIRIN

LOCALIZACION -
GEORRADAR

EJE RAMAL AL PUERTO

SAN-1+050-AS

@ <600 mm
OIARTZUN COLECTOR DE
LINTZIRIN

LOCALIZACION -
GEORRADAR

EJE VIAS MODIFICADAS

@ < 600 mm LOCALIZACION -
SAN-630+950-AS OIARTZUN COLECTOR DE GEORRADAR

LINTZIRIN

@ <600 mm <
SAN-632+061-AS OIARTZUN COLECTOR DE LOCALIZACION -

LINTZIRIN GEORRADAR
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4.6. Oftros tipos de servicios

No se ha obtenido informacion de ningun otro tipo de servicios (como, por ejemplo,
alumbrado publico, semaforizacion, etc.) en las zonas de afeccién del Estudio

Informativo.

4.7. Descripcion de las reposiciones

En general, se ha considerado la reposicién de los servicios afectados utilizando
las mismas caracteristicas, o anélogas, que presentan actualmente, con un

trazado mas o menos paralelo al que tienen en la actualidad.

Para la mayoria de los cruces con la traza proyectada en el tramo soterrado se
plantea, en un principio, ejecutar las reposiciones sobre tramos del soterramiento
previamente ejecutados en la zona préxima a la que se encuentran en el presente,
de forma que no se vea interrumpido el servicio en ninglin momento; mientras se
ejecuta la reposicion, el servicio se mantiene tal y como esta en la actualidad, y
una vez que se hace efectiva la reposicion, la instalacion existente que interfiere
con las obras del soterramiento ya puede ser desmantelada sin problemas para

continuar con el soterramiento del ferrocaurril.

Sin embargo, se han detectado algunos casos en los que este procedimiento no
resulta posible, considerandose en estos, reposiciones mucho mas largas que los

tramos afectados. A continuacién, se trata el tema de estas reposiciones.

Las reposiciones de los servicios afectados consideradas en el presente Estudio
Informativo, deberan revisarse en fases posteriores, como por ejemplo de
Proyecto Basico y de Proyecto de Construccion, y disefiarse con un nivel de
detalle adecuado para finalmente llevarlas a cabo, teniendo, en caso de ser
necesario, que ampliar los datos que se disponen de ellos (como, por ejemplo,

mediante levantamientos topograficos, etc.).

5. Valoracién de reposiciones

5.1. Valoracién particularizada

A continuacion, se incluyen las valoraciones econdémicas estimadas de las

reposiciones y/o protecciones de cada uno de los servicios afectados detectados.

Se ha completado la valoracion de las reposiciones de servicios afectados de
electricidad, telecomunicaciones y gas en el tramo de la Integracion en Vitoria, con
unas partidas alzadas, para tener en cuenta los servicios que pudiera haber en la
zona de actuacion, de ambito urbano, de los que no se hubiera recibido

informacion por parte de las entidades titulares de los mismos.
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ID. SERVICIO AFECTADO

TIPOLOGIA

ALTERNATIVA NORTE

LOCALIZACION

ELECTRICIDAD

TITULAR

VALORACION

ELE-0+500/0+731 AN REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE BT EN SUBT SAN SEBASTIAN IBERDROLA 35640
ELE 0+900 AN REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE AT EN SUBT SAN SEBASTIAN IBERDROLA 178150
ELE-1+135 AN REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE MT EN SUBT SAN SEBASTIAN IBERDROLA 46690
ELE-2+250-AN REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE AT EN SUBT ASTIGARRAGA IBERDROLA 228200
ELE-5+780-AN REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE MT EN SUBT ERRENTERIA IBERDROLA 34500
ELE-5+870-AN REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE MT EN SUBT ERRENTERIA IBERDROLA 25760
ELE-6+268-AN REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE AT EN AEREO ERRENTERIA IBERDROLA 167710
ELE-7+150-AN REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE AT EN AEREO ERRENTERIA IBERDROLA 219790
ELE-7+475-AN REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE AT EN SUBT OIARTZUN IBERDROLA 253050
ELE-1+300-AN REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE AT EN AEREO OIARTZUN IBERDROLA 114700

ELE-630+700-AN* REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE AT EN AEREQ OIARTZUN IBERDROLA 114700

TELECOMUNICACIONES

REPOSICION DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES

MEDIANTE CATA

TCOM-0+743-AN EN SUBT SAN SEBASTIAN 4680
TCOM-04500-AN REPOSICION DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES SAN SEBASTIAN 4680
EN SUBT
CANALIZACION NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOC. < .
- - AN SEBASTIAN TELEFONICA
TCOM-1+180-AN MEDIANTE CATA SAN S S ONIC 65
TCOM-1+188-AN REPOSICION DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES SAN SEBASTIAN 2640
EN SUBT
CANALIZACION NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOC.
- - ASTIGARRAGA EUSKATEL
TCOM-2+316-AN MEDIANTE CATA STIG G us 65
CANALIZACION NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOC.
TCOM-2+344-AN MEDIANTE CATA ASTIGARRAGA EUSKATEL 65
TCOM-74615-AN REPOSICION DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES OIARTZUN 2280
EN SUBT
CANALIZACION NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOC.
- - OIARTZUN
TCOM-9+793-AN MEDIANTE CATA 65
TCOM-0+489-AN REPOSICION DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES OIARTZUN 1560
EN SUBT
CANALIZACION NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOC.
- - IARTZUN
TCOM-1+330-AN MEDIANTE CATA o} U 65
TCOM-630+820-AN* CANALIZACION NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOC. OIARTZUN 65
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ID. SERVICIO AFECTADO

TCOM-632+067-AN*

TIPOLOGIA

CANALIZACION NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOC.
MEDIANTE CATA

NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION

ALTERNATIVA NORTE

LOCALIZACION

ELECTRICIDAD

OIARTZUN

GAS

TITULAR

VALORACION

GAS-1+181-AN MEDIANTE CATA SAN SEBASTIAN NATURGAS 65
GAS-7+429-AN NO /-\FECTADAi\;VEEI:;iS'leéI(D:E_IFALOCALIZACION OIARTZUN ENAGAS 65
GAS-7+496-AN NO AFECTADA'N'I\IEEDCIEAS'\II?_QEE_IFALOCALIZACION OIARTZUN ENAGAS 65
GAS-7+600-AN NO AFECTADA"\/’I\IEEDCIEAS'\II?_QI?:E_IFALOCALIZACION OIARTZUN ENAGAS 65
GAS-7+725-AN REPOSICIONSBEE;I\éiﬁEEION DE GAS OIARTZUN ENAGAS 20250
GAS-8+156-AN REPOSICIONSBEE;I\};iEEEION DE GAS OIARTZUN ENAGAS 27000
GAS-9+789-AN NO AFECTADA.NII\IEEDCIEAS'\Il?_éE():E_IFALOCALIZACION OIARTZUN NORTEGAS 65
GAS-10+241-AN NO AFECTADA.NII\IEEDCIEAS'\Il?_éE():E_IFALOCALIZACION OIARTZUN NORTEGAS 65
GAS-632+060-AN* NO AFECTADA'N’;IEE[():&S’\IEQI?:E_IFALOCALIZACION OIARTZUN NORTEGAS 65
GAS-632+525-AN* NO AFECTADA'N’;IEE[():&S’\IEQI?:E_IFALOCALIZACION OIARTZUN NORTEGAS 65

ABA-1+343-AN

REPOSICION DE CONDUCCION DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA @ < 200 mm CON
CRUCE BAJO FFCC ENVAINADO MEDIANTE
PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA O HINCA

SAN SEBASTIAN

AYTO SAN SEBASTIAN

ABASTECIMIENTO

24570

ABA-1+350-AN

REPOSICION DE CONDUCCION DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA @ < 200 mm CON
CRUCE BAJO FFCC ENVAINADO MEDIANTE
PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA O HINCA

SAN SEBASTIAN

AGUAS DEL ANARBE

23310

ABA-1+855-AN

REPOSICION DE CONDUCCION DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA @ < 200 mm CON
CRUCE BAJO FFCC ENVAINADO MEDIANTE
PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA O HINCA

SAN SEBASTIAN

AYTO SAN SEBASTIAN

15120

ABA-1+870-AN

REPOSICION DE CONDUCCION DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA @ < 200 mm CON
CRUCE BAJO FFCC ENVAINADO MEDIANTE
PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA O HINCA

SAN SEBASTIAN

AYTO SAN SEBASTIAN

15750
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ID. SERVICIO AFECTADO

TIPOLOGIA

ALTERNATIVA NORTE

LOCALIZACION

ELECTRICIDAD

TITULAR

VALORACION

ABA-1+093-AN*

REPOSICION DE CONDUCCION DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA @ < 200 mm CON
CRUCE BAJO FFCC ENVAINADO MEDIANTE
PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA O HINCA

SAN SEBASTIAN

AYTO SAN SEBASTIAN

24570

ABA-1+100-AN*

REPOSICION DE CONDUCCION DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA @ < 200 mm CON
CRUCE BAJO FFCC ENVAINADO MEDIANTE
PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA O HINCA

SAN SEBASTIAN

AGUAS DEL ANARBE

23310

ABA-0+635-AN

REPOSICION DE CONDUCCION DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA @ < 200 mm

SAN SEBASTIAN

AYTO SAN SEBASTIAN

20600

ABA-1+013 AN

NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION
MEDIANTE CATA

SAN SEBASTIAN

AYTO SAN SEBASTIAN

65

ABA-1+150-AN

NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION
MEDIANTE CATA

SAN SEBASTIAN

AYTO SAN SEBASTIAN

65

ABA-1+180-AN

NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION
MEDIANTE CATA

SAN SEBASTIAN

AYTO SAN SEBASTIAN

65

ABA-1+186-AN

NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION
MEDIANTE CATA

SAN SEBASTIAN

AYTO SAN SEBASTIAN

65

ABA-1+256-AN

NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION
MEDIANTE CATA

SAN SEBASTIAN

AYTO SAN SEBASTIAN

65

ABA-2+311-AN

REPOSICION DE CONDUCCION DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA @ < 200 mm

ASTIGARRAGA

3200

ABA-2+327-AN

REPOSICION DE CONDUCCION DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA @ < 200 mm

ASTIGARRAGA

3200

ABA-7+377-AN

NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION
MEDIANTE CATA

OIARTZUN

65

ABA-9+793-AN

NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION
MEDIANTE CATA

LEZO

65

ABA-9+507-AN

REPOSICION DE CONDUCCION DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA 200 < @ < 400 mm
CON CRUCE BAJO FFCC ENCAMISADA

OIARTZUN

11600

ABA-0+456-AN

REPOSICION DE CONDUCCION DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA 200 < @ < 400 mm
CON CRUCE BAJO FFCC ENCAMISADA

OIARTZUN

6000

ABA-0+540-AN

NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION
MEDIANTE CATA

OIARTZUN

65

ABA-1+135-AN

NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION
MEDIANTE CATA

OIARTZUN

65

ABA-630+860-AN*

NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION
MEDIANTE CATA

OIARTZUN

65
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ALTERNATIVA NORTE

ID. SERVICIO AFECTADO TIPOLOGIA LOCALIZACION TITULAR VALORACION

ELECTRICIDAD

REPOSICION DE CONDUCCION DE
ABA-632+058-AN ABASTECIMIENTO DE AGUA @ < 200 mm OIARTZUN 3200

SANEAMIENTO

NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION

SAN-1+180-AN MEDIANTE CATA SAN SEBASTIAN AYTO SAN SEBASTIAN 65
NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION
SAN-2+318-AN MEDIANTE CATA ASTIGARRAGA 65
NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION B
SAN-6+130-AN MEDIANTE CATA ERRENTERIA 65
SAN-7+380-AN REPOSICION DE TUBERIA DE SANEAMIENTO 400 < OIARTZUN 7200
@ <600 mm

NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION
SAN-9+755AN MEDIANTE CATA. @600 COLECTOR LINTZIRIN OIARTZUN &5

NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION
SAN-1+050-AN MEDIANTE CATA. @600 COLECTOR LINTZIRIN OIARTZUN es

NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION
SAN-630+350-AN MEDIANTE CATA. 3600 COLECTOR LINTZIRIN OIARTZUN 65

NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION
- - IARTZUN
SAN-632+061-AN MEDIANTE CATA. @600 COLECTOR LINTZIRIN © v &5
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ID. SERVICIO AFECTADO

ALTERNATIVA CENTRO

TIPOLOGIA

LOCALIZACION

ELECTRICIDAD

TITULAR

VALORACION

ELE-0+500/0+930-AC REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE BT EN SUBT SAN SEBASTIAN IBERDROLA 48400
ELE-0+900-AC REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE AT EN SUBT SAN SEBASTIAN IBERDROLA 144900
ELE-1+050 AC REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE MT EN SUBT SAN SEBASTIAN IBERDROLA 36570
ELE-6+750-AC REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE MT EN AEREO OIARTZUN IBERDROLA 30780
ELE-6+875-AC REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE MT EN AEREO OIARTZUN IBERDROLA 107280
ELE-7+174-AC REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE AT EN AEREO OIARTZUN IBERDROLA 184760
ELE-7+240-AC REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE AT EN AEREO OIARTZUN IBERDROLA 147560
ELE-7+250-AC REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE MT EN AEREO OIARTZUN IBERDROLA 50400
ELE-1+300-AC REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE AT EN AEREO OIARTZUN IBERDROLA 114700

ELE-630+700-AC* REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE AT EN AEREO OIARTZUN IBERDROLA 114700

TELECOMUNICACIONES

CATA

TCOM-0+743-AC REPOSICION DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES EN SUBT SAN SEBASTIAN 4680
TCOM-0+500-AC REPOSICION DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES EN SUBT SAN SEBASTIAN 4680
TCOM-1+081-AC CANALIZACION NO AFECTADé.A$§CESIDAD DE LOC. MEDIANTE SAN SEBASTIAN TELEFONICA 65
TCOM-1+088-AC REPOSICION DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES EN SUBT SAN SEBASTIAN 2040
TCOM-1+967-AC REPOSICION DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES EN SUBT ASTIGARRAGA EUSKATEL 2280
TCOM-94230-AC CANALIZACION NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOC. MEDIANTE OIARTZUN 65
CATA
TCOM-0+489-AC REPOSICION DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES EN SUBT OIARTZUN 1560
TCOM-14330-AC CANALIZACION NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOC. MEDIANTE OIARTZUN 65
CATA
TCOM-630+820-AC* CANALIZACION NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOC. MEDIANTE OIARTZUN 65
CATA
TCOM-6324067-AC* CANALIZACION NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOC. MEDIANTE OIARTZUN 65
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ALTERNATIVA CENTRO

ID. SERVICIO AFECTADO TIPOLOGIA LOCALIZACION TITULAR VALORACION

ELECTRICIDAD
GAS

GAS-1+083-AC NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA SAN SEBASTIAN NORTEGAS 65

NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA

GAS-4+310-SE-C-3.7 EN GALERIA ERRENTERIA ENAGAS 65
GAS-9+230-AC NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA OIARTZUN NORTEGAS 65
GAS-9+680-AC NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA OIARTZUN NORTEGAS 65

GAS-632+060-AC NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA OIARTZUN NORTEGAS 65
GAS-632+525-AC NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA OIARTZUN NORTEGAS 65

ABASTECIMIENTO

REPOSICION DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA @
ABA-1+343-AC <200 mm CON CRUCE BAJO FFCC ENVAINADO MEDIANTE SAN SEBASTIAN AYTO SAN SEBASTIAN 24570
PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA O HINCA

REPOSICION DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA @
ABA-1+350-AC <200 mm CON CRUCE BAJO FFCC ENVAINADO MEDIANTE SAN SEBASTIAN AGUAS DEL ANARBE 23310
PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA O HINCA

REPOSICION DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA @
ABA-1+855-AC <200 mm CON CRUCE BAJO FFCC ENVAINADO MEDIANTE SAN SEBASTIAN AYTO SAN SEBASTIAN 15120
PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA O HINCA

REPOSICION DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA @
ABA-1+870-AC <200 mm CON CRUCE BAJO FFCC ENVAINADO MEDIANTE SAN SEBASTIAN AYTO SAN SEBASTIAN 15750
PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA O HINCA

REPOSICION DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA @
ABA-1+093-AC* <200 mm CON CRUCE BAJO FFCC ENVAINADO MEDIANTE SAN SEBASTIAN AYTO SAN SEBASTIAN 24570
PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA O HINCA
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ID. SERVICIO AFECTADO

ALTERNATIVA CENTRO

TIPOLOGIA

LOCALIZACION

ELECTRICIDAD

TITULAR

VALORACION

REPOSICION DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA @

ABA-1+100-AC* <200 mm CON CRUCE BAJO FFCC ENVAINADO MEDIANTE SAN SEBASTIAN AGUAS DEL ANARBE 23310
PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA O HINCA
ABA-0+635-AC REPOSICION DE CONDUCCIS';IO%EmAniASTEClMIENTO PEAGUAD SAN SEBASTIAN AYTO SAN SEBASTIAN 20600
ABA-1+079-AC NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA SAN SEBASTIAN AYTO SAN SEBASTIAN 65
REPOSICION DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA . .
- - SAN SEBASTIAN AGUAS ANARBE
ABA-1+150-AC 200 < @ <400 mm CON CRUCE BAJO FFCC ENCAMISADA 7600
ABA-2+059-AC REPOSICION DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA @ ASTIGARRAGA 4000
<200 mm
ABA-2+530-AC NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA ASTIGARRAGA 65
ABA-6+830-AC NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA OIARTZUN 65
ABA-6+975-AC REPOSICION DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA @ OIARTZUN 3200
<200 mm
ABA-7+030-AC REPOSICION DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA @ OIARTZUN 3200
<200 mm
ABA-7+035-AC REPOSICION DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA @ OIARTZUN 3800
<200 mm
ABA-7+833-AC NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA OIARTZUN 65
REPOSICION DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
-8+ - OIARTZUN 11
ABA-8+950-AC 200 < @ <400 mm CON CRUCE BAJO FFCC ENCAMISADA 600
ABA-9+235-AC NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA LEZO 65
REPOSICION DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
- - OIARTZUN
ABA-0+456-AC 200 < @ <400 mm CON CRUCE BAJO FFCC ENCAMISADA 6000
ABA-0+540-AC NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA OIARTZUN 65
ABA-1+135-AC NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA OIARTZUN 65
ABA-630+860-AC* NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA OIARTZUN 65
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ALTERNATIVA CENTRO

ID. SERVICIO AFECTADO TIPOLOGIA LOCALIZACION TITULAR VALORACION

ELECTRICIDAD

REPOSICION DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA @
<200 mm

ABA-632+058-AC OIARTZUN 3200

SANEAMIENTO
SAN-1+080-AC NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA 65
SAN-6+959-AC NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA OIARTZUN 65
SAN-7+000-AC NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA OIARTZUN 65
SAN-9+226-AC NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA OIARTZUN 65
NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA.
- - IARTZUN
SAN-1+050-AC ®600 COLECTOR LINTZIRIN © v 65
NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA.
; - OIARTZUN
SAN-630+950-AC ®600 COLECTOR LINTZIRIN 65
SAN-632+061.AC NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA. OIARTZUN -

@600 COLECTOR LINTZIRIN
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ID. SERVICIO AFECTADO

TIPOLOGIA

ALTERNATIVA SUR

LOCALIZACION
ELECTRICIDAD

TITULAR

VALORACION

ELE-0+500/0+700 AS REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE BT EN SUBT SAN SEBASTIAN IBERDROLA 35640
ELE-0+950-AS REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE AT EN SUBT SAN SEBASTIAN IBERDROLA 144900
ELE-1+000-AS REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE MT EN SUBT SAN SEBASTIAN IBERDROLA 42320
ELE-6+750-AS REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE MT EN AEREO OIARTZUN IBERDROLA 30780
ELE-6+875-AS REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE MT EN AEREQ OIARTZUN IBERDROLA 107280
ELE-7+174-AS REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE AT EN AEREO OIARTZUN IBERDROLA 184760
ELE-7+240-AS REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE AT EN AEREO OIARTZUN IBERDROLA 147560
ELE-7+250-AS REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE MT EN AEREQ OIARTZUN IBERDROLA 50400
ELE-1+300-AS REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE AT EN AEREO OIARTZUN IBERDROLA 114700

ELE-630+700-AS* REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE AT EN AEREO OIARTZUN IBERDROLA 114700

- TELECOMUNICACONES

TCOM-0+743-AS REPOSICION DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES EN SUBT SAN SEBASTIAN 4680
TCOM-0+500-AS REPOSICION DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES EN SUBT SAN SEBASTIAN 4680
TCOM-1+038-AS REPOSICION DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES EN SUBT SAN SEBASTIAN TELEFONICA 1920
TCOM-1+041-AS REPOSICION DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES EN SUBT SAN SEBASTIAN 1920
TCOM-94230-AS CANALIZACION NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOC. MEDIANTE OIARTZUN 65
CATA
TCOM-0+489-AS REPOSICION DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES EN SUBT OIARTZUN 1560
TCOM-14330-AS CANALIZACION NO AFECTAD,(’-;.A_N”ECESIDAD DE LOC. MEDIANTE OIARTZUN 65
TCOM-630+820-AS* CANALIZACION NO AFECTADé.A$§CESIDAD DE LOC. MEDIANTE OIARTZUN 65
TCOM-632+067-AS* CANALIZACION NO AFECTADé.A$§CESIDAD DE LOC. MEDIANTE OIARTZUN 65

GAS-1+039-AS REPOSICION DE CONDUCCION DE GAS SUBTERRANEA SAN SEBASTIAN NORTEGAS 3440
GAS-44215-SE-5-3.9 NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACIC')N MEDIANTE CATA ERRENTERIA ENAGAS 65
EN GALERIA
GAS-9+230-AS NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA OIARTZUN NORTEGAS 65
GAS-9+680-AS NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA OIARTZUN NORTEGAS 65
GAS-632+060-AS NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA OIARTZUN NORTEGAS 65
GAS-632+525-AS NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA OIARTZUN NORTEGAS 65

ABA-1+343-AS

REPOSICION DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA @
<200 mm CON CRUCE BAJO FFCC ENVAINADO MEDIANTE
PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA O HINCA

SAN SEBASTIAN

AYTO SAN SEBASTIAN

ABASTECIMIENTO

24570

ABA-1+350-AS

REPOSICION DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA @
<200 mm CON CRUCE BAJO FFCC ENVAINADO MEDIANTE
PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA O HINCA

SAN SEBASTIAN

AGUAS DEL ANARBE

23310

ABA-1+855-AS

REPOSICION DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA @
<200 mm CON CRUCE BAJO FFCC ENVAINADO MEDIANTE
PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA O HINCA

SAN SEBASTIAN

AYTO SAN SEBASTIAN

15120

ABA-1+870-AS

REPOSICION DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA @
<200 mm CON CRUCE BAJO FFCC ENVAINADO MEDIANTE
PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA O HINCA

SAN SEBASTIAN

AYTO SAN SEBASTIAN

15750
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ALTERNATIVA SUR
ID. SERVICIO AFECTADO TIPOLOGIA LOCALIZACION TITULAR VALORACION
REPOSICION DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA @
ABA-1+093-AS* <200 mm CON CRUCE BAJO FFCC ENVAINADO MEDIANTE SAN SEBASTIAN AYTO SAN SEBASTIAN 24570
PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA O HINCA
REPOSICION DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA @
ABA-1+100-AS* <200 mm CON CRUCE BAJO FFCC ENVAINADO MEDIANTE SAN SEBASTIAN AGUAS DEL ANARBE 23310
PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA O HINCA
ABA-0+635-AS REPOSICION DE CONDUCC'SZ‘ o%E :EASTEC'M'ENTO DEAGUA @ SAN SEBASTIAN AYTO SAN SEBASTIAN 20600
ABA-1+043-AS REPOSICION DE CONDUCC'S'; o[())E r:riASTEC'M'ENTO DEAGUA® SAN SEBASTIAN AYTO SAN SEBASTIAN 3000
REPOSICION DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ] .
- - SAN SEBASTIAN AYTO SAN SEBASTIAN
ABA-1+093-AS 200 < @ < 400 mm CON CRUCE BAJO FFCC ENCAMISADA 6400
ABA-6+830-AS NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA OIARTZUN 65
ABA-64975-AS REPOSICION DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA @ OIARTZUN 3200
<200 mm
ABA-7+030-AS REPOSICION DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA @ OIARTZUN 3200
<200 mm
ABA-7+035-AS REPOSICION DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA @ OIARTZUN 3800
<200 mm
ABA-7+833-AS NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA OIARTZUN 65
REPOSICION DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
-8+950- OIARTZUN
ABA-8+950-AS 200 < @ < 400 mm CON CRUCE BAJO FFCC ENCAMISADA 11600
ABA-9+235-AS NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA LEZO 65
REPOSICION DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
- - OIARTZUN
ABA-0+456-AS 200 < @ < 400 mm CON CRUCE BAJO FFCC ENCAMISADA 6000
ABA-0+540-AS NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA OIARTZUN 65
ABA-1+135-AS NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA OIARTZUN 65
ABA-630+860-AS* NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA OIARTZUN 65
ABA-632+058-AS REPOSICION DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA @ OIARTZUN 3200
<200 mm
SANEAMIENTO
SAN-1+040-AS NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA SAN SEBASTIAN AYTO SAN SEBASTIAN 65
SAN-1+900-SE-5-1.9 NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA SAN SEBASTIAN AYTO SAN SEBASTIAN 65
SAN-6+959-AS NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA OIARTZUN 65
SAN-7+000-AS NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA OIARTZUN 65
SAN-9+226-AS NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA OIARTZUN 65
NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA.
i i OIARTZUN
SAN-1+050-AS @600 COLECTOR LINTZIRIN 65
NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA.
-630+950- OIARTZUN
SAN-630+950-AS @600 COLECTOR LINTZIRIN 65
NO AFECTADA. NECESIDAD DE LOCALIZACION MEDIANTE CATA.
- - OIARTZUN
SAN-632+061-AS @600 COLECTOR LINTZIRIN 65
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5.2. Valoracion total Alternativa Norte 5.4. Valoracion total Alternativa Norte

ALTERNATIVA SUR NUMERO DE AFECCIONES VALORACION DE REPOSICIONES

ALTERNATIVA NORTE NUMERO DE AFECCIONES VALORACION DE REPOSICIONES
ELECTRICAS 10 1.304.190,00 € ELECTRICAS 9 858.340,00 €
TELECOMUNICACIONES 9 11.485,00 € TELECOMUNICACIONES 7 10.210,00 €
GAS 8 47.640,00 € GAS 4 3.635,00 €

ABASTECIMIENTO 22 131.065,00 €
ABASTECIMIENTO 18 140.075,00 €

SANEAMIENTO 6 7.525,00 €
SANEAMIENTO 5 325,00 €

1.501.905,00 €
1.012.585,00 €

5.3. Valoracion total Alternativa Centro

ALTERNATIVA CENTRO NUMERO DE AFECCIONES ~ VALORACION DE REPOSICIONES
ELECTRICAS 9 865.350,00 €
TELECOMUNICACIONES 7 10.755,00 €
GAS 4 260,00 €
ABASTECIMIENTO 20 131.065,00 €
SANEAMIENTO 6 260,00 €

1.007.690,00 €
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